
Candidat N° 

  

Documentation 1 
Eventlocation 
 

Documents: 
 

 

1. Plan d’ensemble 

 Plan d’ensemble sous-sol        A2 

 Plan d’ensemble RDC         A2 

 Plan d’ensemble 1er étage        A2 

 Plan d’ensemble 2e étage        A2 

 Plan d’ensemble 3 e étage        A2 

 Plan d’ensemble 4 e étage        A2 

 Plan d’ensemble 5 e étage        A2 

 Plan d’ensemble 6 e étage        A2 

 Plan d’ensemble 7 e étage        A2 

 Plan d’ensemble 8 e étage        A2 

 

 

2. Plans d’appareillages 

 

 

3. Schéma de principe 

 

 

4. Schéma / Disposition 

  

 

5. Contrat d‘entreprise 

  

 

6. Eclairage 

  
 
 
 
 
 

Aucune remarque ne doit être inscrite sur les documents. 
La reliure WIRO ne doit être ni ouverte ni abîmée. 

 
D01 00FK- 
Eventlocation 
Plan d’implantation 

Commission Assurance Qualité (CAQ) USIE 

  



BF: 22.56 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Brique silico-calcaire

Hôtel - Dépôt

H38_-165

378.35

BF: 15.62 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 0.3

H38_-161

BF: 12.77 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 0.4

H38_-160

KS 80/125

BF: 17.71 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 0.5

H38_-159

BF: 16.74 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 0.6

H38_-158

Q36-37/1
Plan-Nr.
09-045-412

BF: 14.76 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Beton

Cave N° 0.1

H38_-152

BF: 11.11 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Beton

Cave N° 0.2

H38_-153

BF: 41.26 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Event - Dépôt

H38_-103

H3
8Q

1
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
40

382.13 = -3.30

BF: 17.15 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Béton

H38_-155

382.13 = -3.30

BF: 23.04 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Brique silico-calcaire

H38_-164

Bestehend
KS ø 80/80cm
D = 385.14 = + 0.02
S = ca. 381.04
mit Durchlaufrinne
OK Rand Rinne ca 381.16

BF: 23.04 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

H38_-163

382.13 = -3.30

6%

BF 38.76 m2

RH: 2.69 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton projeté
P Béton

Halle 36/37 technique
36/37 Techn.

H38 -100

2cm Antifon

BF: 6.11 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 4.1

H38_-135

Abbruch:
OK = Decke Kanal = ca. -1.20
UK = -2.99

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 5.1

H38_-136

Antifon 2cm

2cm Antifon

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Béton

Cave N° 6.1

H38_-137

BF: 6.16 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Béton

Cave N° 4.2

H38_-138

BF: 6.88 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Béton

Cave N° 5.2

H38_-139

BF: 11.37 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Cave N° 8.1

H38_-106

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Cave N° 4.5

H38_-142

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Béton

Cave N° 4.3

H38_-141

2cm Antifon

BF: 6.93 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calcaire
P Béton

Cave N° 5.3

H38_-140

2000 Kg/0.6 m

2cm Antifon

BF: 22.46 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Techn. ventilation

H38_-166

Monte-charge

2cm Antifon

BF: 15.17 m2

RH: 2.79 m
3.21-
3.24-

S ...
M ...
P ...

Couloir

H38_-156

TRAFO2

BF: 5.54 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-118

TRAFO1

-2.99

BF: 11.76 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-114

-3.55

BF: 5.61 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-111

9

-3.64

BF: 6.12 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-112

11

-2.99

A

BF: 21.07 m2

RH: 2.69 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

Passage - Dépôt

H38_-102

13

-4.25

B

BF: 222.75 m2

RH: 2.69 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton projeté
P Béton

Event - Dépôt 

H38_-101

14

BF: 45.78 m2

RH: 2.79 m
3.21-
3.24-

S Revêtement peint
M Brique silico-calc. et béton
P Béton

Gastro - Dépôt

H38_-167

16 18

Monte-charges
2200 x 3200mm
4000kg

BF: 17.67 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Passage

H38_-151

19 21

2cm Antifon

BF: 17.67 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Passage

H38_-147

10

1

BF: 14.87 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton 

P Béton

H38_-129

12

Zo
ne

 m
on

tan
te

3

15

4

BF: 6.21 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico-calc. et béton

P Béton

H38_-127

17

6

BF: 11.29 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-126

20

Rohabsatz
28 cm

Monte charge pompiers
1100 x 2100 mm

8

BF: 6.05 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-125

Monte charge pompiers
1100 x 2100 mm

2

BF: 6.03 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-124

5

BF: 11.28 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Beton

H38_-123

7

BF: 12.08 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-122

Tubage
électrique

BF: 5.88 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-121

JHL

Zo
ne

 m
on

tan
te

Chauffage urbain
BF: 5.94 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-120

Wanddurchbruch
schliessen

SCH

BF: 5.61 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-119

1.1
6

1.1
0

382.13 = -2.99

JH

8

BF: 6.20 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-117

1.1
6

1.1
0

382.13 = -2.99

Local d’entretien
70x50

Monte charge pompiers
1100 x 2100 mm

7

BF: 6.21 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-116

MR
60

0/6
0/7

00

5

BF: 5.91 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-115

Local
d’entretien
60x50

4

BF: 17.67 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Passage

H38_-143

Refroidisseur d'huile
SCAMB30

6

BF: 11.86 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Passage

H38_-134

Percements
tuyau hydraulique
40x20
OK = -2.39

3

BF: 81.16 m2

RH: 2.66 m
2.99-
3.03-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Couloir

H38_-105

Percement
électro
12 x 12
OK = -1.57

Zo
ne

 m
on

tan
te

2

BF: 6.03 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-113

1

BF: 5.56 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-110

9

BF: 6.07 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-109

Monte charge pompiers
1100 x 2100 mm

15

BF: 6.14 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-108

12

BF: 11.17 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Cave N° 7.1

H38_-107

16

BF: 27.48 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Couloir d'évacuation

H38_-103

382.13 = -2.99

Tunnel

UK St. -0.95

10

C

BF: 23.52 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Brique silico calcaire/Béton

P Béton

Techn. électrique

H38_-157

Tunnel

13

BF: 106.20 m2

RH: 3.54 m
4.25-
4.28-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Techn. cauffage/froid

H38_-170

Zo
ne

 m
on

tan
te

18

D

BF: 61.92 m2

RH: 3.01 m
3.64-
3.67-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Techn. sanitaire

H38_-169

11

BF: 43.64 m2

RH: 3.19 m
3.55-
3.58-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

Technique

H38_-168

D.+2.07

2114

b

Farbe

382.13 = -3.21

19

c

Rohabsatz 9cm

BF: 4.86 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-115

20

d

BF: 7.32 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Peinture à huile
M Béton
P Béon

Salle des machines

H38_-103

17

D.+2.09

382.13 = -2.99

382.13 = -3.21

Canal d'energie au plafond:
Démolition et nouvelle construction

385.11

h

385.10

i

378.38

Steigung 18 cm

378.32

Vestiaires du personnel

FB

RB

-02.99

-03.02

7.3

m2

Vestiaires du personnel

FB

RB

GIS-Wand

-02.99

-03.02

15.6

FB

m2
RB

Hôtel - Dépôt

-02.99

-03.02

7.4

m2

1
.
1

0

M

Hôtel - Vaisselle

2 m

3.02

M

Couloir

2

  Béton

BF:

RH:
H38_-145-

  Béton

BF:

RH:

P

20.60

2.412.97

S

P

34.69

2.65

  Béton

 m

5-

  Dalles

  Béton/Crépi

 m

5

2

 m
3.02

M

Hôtel, WC-hommes

2

 m

RH:

H38_-146

378.36

-

  Crépi/Carreau

BF:

RH:

H38_-162
5

 

2.65

2.97
S

P

11.52

2.41

2.97

2 Ascenseur Schindler 5300

5

-
  Dalles

  Plafond suspendu

 m

5

-

 m

3.02
M

Hôtel, WC-femmes
2

 m

3.02

Lave-vaiselle
H38_-....

-
  Crépi/Carreau

BF:
RH:

H38_-154

-

Lave-ligne

5

 

2.97

S
P

9.63
2.41

2.97

S
Lave-ligne

5

 

-

  Dalles
  Plafond suspendu.

 m
5

-

  Dalles

5

 

5

 

3.02

M

Hôtel, IV WC2

 m

3.02

M

Hôtel - Lavage

5

 

-

  Brique silico-calcaire

BF:RH:

H38_-144

-

  Béton

BF:

S

P

6.122.41
2.97

S

P

35.62

  Dalles

  Béton

 m5

-

  Dalles

  Béton

 m

Chambres froides boissons
BF: 13.07 m2

RH: 2.80
3.20-
3.33-

S   Anhydrite
M   Matière synthétique blanche

P   Matière synthétique blanche

Couloir
BF:11.24  m2

2.79 m

H38_-133
3.21
3.33-

S    Anhydrite
M    Brique silico-calc. et béton

P    Béton

-

Chambre froide vin
 m

 m

RH:

RH:

H38_-131

2

-
2.80 m

H38_-132

3.33
S
M

BF: 13.06

-
  Anhydrite
  Matière synthétique blanche

3.20

P   Matière synthétique blanche

20/20 30/30

BF: 11.17 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

S Enduit ciment
M Béton
P Béton

H38_-107

Hôtel - DépôtHôtel - Dépôt

Couloir

Cave N° 7.2 Cave N° 6.3 Cave N° 4.4 Cave N° 5.4Cave N° 6.2 Cave N° 6.4 Cave N° 5.5 Cave N° 8.2 Cave N° 7.3 Cave N° 7.4 Cave N° 6.5 Cave N° 6.6 Cave N° 5.6 Cave N° 4.6 Cave N° 4.7 Cave N° 4.8 Cave N° 7.5 Cave N° 7.6 Cave N° 5.8 Cave N° 5.7 Cave N° 7.7 Cave N° 6.7 Cave N° 7.8

7m 9m4m 8m3m

N

1m

0m 10m

6m2m

5m

-

+41 44 444 17 17

-

A2

Date

impr.

1:150

CH - 8005 Zürich

-

Tel:

-

Elektro-Installationsfirmen

Nom

Index

-

Fax:

-

Date

N° projet

Date

Format

+41 44 444 17 18

-

Limmatstrasse 63

Vérif.

-

Verband Schweiz.

Dess.

info@vsei.ch

N° plan

Ech.

-

-

Plan d'ensemble sous-sol

Eventlocation



Salle d'événement 1
BF: 89.02 m2

RH: 6.89 m

H36_002
0.22+
0.00±

S Parquet
M Crépi
P Panneaux laine de bois

41 80 61 20

455 80 2.315

Accès cuisine

Vordach

TRAFO2 TRAFO1

HFL

Hôtel, Entrée de nuit

Luftraum

Grundwasserfassung

H36_007
IV - WC

H36_008
WC Damen

EI 30

EXIT
EXIT

EXIT
1.20 m

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT EXIT
EXIT

1.80 m

EXIT

EI 30

EXIT

Luftraum
Alba
EI 90

HFL

EXIT

EXITEXIT
0.90 m

EXIT

EXIT
0.90 m

EXIT EXIT EXIT

EXIT

EI 30
EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

1512 16107 13 18115 21144 19632 201 178 9

Alba 60
F 90

EXIT
0.90 m

EI 30

Zo
ne

 m
on

tan
te

0.90 m
EI 30

EXIT

Monte charge pompiers3
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Zo
ne

 m
on

tan
te

0.90 m
EI 30

EXIT

Monte charge pompiers4
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Zo
ne

 m
on

tan
te

0.90 m
EI 30

EXIT

Zo
ne

 m
on

tan
te

EI 30

EI 30

A

B

s.

HFL HFL

Schacht Schacht

BA

x 50

Alba
EI 90

C

D

a b c d e f g h i j k l m n

Storz Storz BriefkastenStorz Boîte aux lettres Storz

Absatz 0.5 cm

Absatz 0.5 cm

UK -1.57

Podest

RH : 3.89RH : 3.59

?
?

?
?

RH : 4.265

RH : 3.89

1 2 3 4

2

OK +16.06

UK +1.06

OK +16.06

UK +1.06

OK +16.06

UK +1.06

WLP

WLP

AB
L

FOL-Rohr

5555

5 5 5

FOL-RohrFOL-Rohr

AB
L

AB
L

AB
L

AB
L

Wasser

Salle d'événement 2
BF: 265.40 m2

RH: 6.89 m

H36_004
0.22+
0.00±

S Parquet
M Crépi
P Panneaux laine de bois

BF: 158.74 m2

RH: 6.89 m

H36_005
0.22+
0.00±

S Parquet
M Crépi
P Panneaux laine de bois

Salle pour Event 37
BF: 1'407.36 m2

RH: 14.20 m

H37_001
0.21+
0.00±

S Béton
M Crépi
P Crépi acoustique

Entrée principale
BF: 51.62 m2

RH: 6.89 m

H36_003
0.22+
0.00±

S Béton
M Crépi
P Panneaux laine de bois

Entrée 2
BF: 24.75 m2

RH: 0.00 m

H36_006
0.22+
0.00±

S Béton
M Crépi
P Crépi

WC handicapés
BF: 2.97 m2

RH:2.30 m

H36_007
0.22+
0.00±

S Béton
M Carreau
P Crépi

WC femme
BF: 19.43 m2

RH: 2.30 m

H36_008
0.22+
0.00±

S Béton
M Carreau/Crépi
P Crépi

Appt. - Local vélos
BF: 74.24 m2

RH: 4.265 m

H38_019
0.21+
0.02-

S Anhydrite
M Béton
P Béton

BF: 27.91 m2

RH: 4.165 m

H38_012
0.21+
0.02+

S ...
M Crépi
P Plafond suspendu

Appt. - SAS anti-saleté
BF: 30.88 m2

RH: 2.775 m

H38_024
0.08+
0.02-

S Dalles
M Béton
P Béton

Hôtel - Bureau
BF: 39.04 m2

RH: 4.165 m

H38_014
0.21+
0.02-

S ...
M Crépi
P Plafond suspendu

Lobby
BF: 161.18 m2

RH: 7.225 m

H38_015
0.21+
0.02-

S Dalles
M
P Crépissage blanc/Plafond suspendu

Restaurant
BF: 141.53 m2

RH: 3.49 m

H38_017
0.21+
0.02-

S Dalles
M Crépissage blanc
P Plafond suspendu

Hôtel - Café/Bar
BF: 40.97 m2

RH: 3.49 m

H38_016
0.21+
0.02-

S Dalles
M Crépissage blanc
P Plafond suspendu

Gastro - Cuisine
BF: 83.09 m2

RH: 3.62 m

H38_018
0.08+
0.02+

S PU
M Crépi
P Plafond suspendu

Gastro - Chambre froide
BF: 11.52 m2

RH: 3.82 m

H38_031 0.08+
0.02+

S PU
M Crépi
P Crépi

Dépôt
BF: 24.51 m2

RH: 4.265 m

H38_010
0.21+
0.02-

S Dalle en béton
M Béton
P Béton

BF: 21.85 m2

RH: 4.265 m

H38_026
0.21+
0.02-

S Monobéton
M Béton
P Béton

Appt. - élimin. des déchets
BF: 20.25 m2

RH: 4.265 m

H38_025
0.21+
0.02-

S Monobéton
M Béton
P Béton

Zone montante, Tech. E
BF: 6.88 m2

RH: 4.27 m

H38_009
0.04+
0.02-

S Béton
M Béton
P Béton

Hôtel - Bureau
BF: 12.90 m2

RH: 4.165 m

H38_013
0.21+
0.02-

S ...
M Crépi
P Plafond suspendu

BF: 9.00 m2

RH: 4.165 m

H38_020
0.21+
0.02-
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Absatz 2.50cm
Absatz 2.50cmAbsatz 2.50cm Absatz 2.50cmAbsatz 2.50cm Absatz 2.50cmAbsatz 2.50cm Absatz 2.50cm

Monte charge pompiers 2
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte charge pompiers
1100 x 2100 mm
1000 Kg
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Couloir
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Miroir
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Absatz 185 cmAbsatz 185 cm

Absatz 185 cm

Monte charge pompiers 1
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Gipsständerwand
einseitig beplankt
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Schnitt c
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Absatz 185 cmAbsatz 185 cm

OK 120cm aFB

OK 120cm aFB
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2 Nischen vorsehen
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Vorgesehener Platz für Elektro
Installationen

Gipsständerwand
einseitig beplankt

Metallständerwand

Metallständerwand

Metallständerwand

Baignoire Artweger
Twinline

gerundet 180 cm

TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur
TABS-distributeur

TABS-distributeur
TABS-distributeur

TABS-distributeur

Tableau

bis UK Decke

Chambre 1
BF: 17.75 m2

RH: 2.565 m

410.2 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.71 m2

RH: 2.565 m

430.3 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 21.18 m2

RH: 2.565 m

480.2 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Terrasse
BF: 39.99 m2

410.9 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF: 39.97 m2

480.10 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF:25.44 m2

420.7 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF:38.64 m2

430.9 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF:25.44 m2

440.7 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF:25.45 m2

450.6 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF:38.29 m2

460.8 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Terrasse
BF:25.44 m2

470.10 15.06+
14.79+

S  Plancher bois

Vorraum 1
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.1
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 1
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

400.2
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Vorraum 2
BF: 11.61  m2

RH: 2.54 m

400.3
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 2
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

400.4
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Vorraum 3
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.5
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 3
BF: 11.10 m2

OK-OK 2.94 m

400.6
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Vorraum 4
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.7
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 4
BF: 11.10 m2

OK-OK 2.94 m

400.8
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Réduit
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

430.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
W Crépi
P  Crépi

BF: 73.57 m2

RH: 2.565  m

420.1 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi / Béton
P  Crépi

Douche / WC
BF: 2.27 m2

RH:2.565 m

420.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.91  m2

RH: 2.565 m

420.2
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 8.54 m2

RH: 2.565 m

420.4 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

WC
BF: 1.96  m2

RH:2.565 m

430.8 14.88+
14.79+

S  Carreau
W Carreau
P  Crépi

Chambre 1
BF: 12.71  m2

RH: 2.565 m

430.2 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.56 m2

RH: 2.565 m

430.6 14.88+
14.79+

S  Carreau
W Carreau
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.03  m2

RH: 2.565 m

430.4
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 57.01 m2

RH: 2.565 m

430.1 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.32 m2

RH: 2.565  m

410.3
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain/ WC
BF: 5.44 m2

RH: 2.565 m

410.7 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.30 m2

RH: 2.565 m

410.4
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.20 m2

RH: 2.565 m

410.1 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche/WC
BF: 2.46 m2

RH:2.565 m

410.8 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 10.68 m2

RH: 2.565 m

410.5 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.36 m2

RH:2.565 m

410.6 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 2.84 m2

RH:2.565  m

480.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 7.42 m2

RH: 2.565 m

480.4 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

WC
BF: 1.84  m2

RH:2.565 m

480.7 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

BF: 10.24 m2

RH: 2.565 m

480.6 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.43 m2

RH:2.565 m

420.3 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 19.95 m2

RH: 2.565  m

480.3 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 51.88 m2

RH: 2.565 m

480.1
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 59.02 m2

RH: 2.565 m

440.1 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.16 m2

RH: 2.565 m

440.2 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.44 m2

RH: 2.565 m

440.6 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Bain / WC
BF: 4.78 m2

RH: 2.565 m

440.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.54 m2

RH: 2.565 m

440.3
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

WC
BF: 3.68 m2

RH:2.565 m

450.4 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

BF: 72.51 m2

RH: 2.565 m

450.1 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / Douche / WC
BF: 7.88 m2

RH: 2.565 m

450.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

420.4 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 15.21 m2

RH: 2.565 m

450.2
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

450.3 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

BF: 46.44 m2

RH: 2.565 m

460.1 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 29.13 m2

RH: 2.565 m

460.3
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

WC
BF: 1.66  m2

RH:2.565  m

460.7 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Bain / Douche /  WC
BF: 6.44 m2

RH: 2.565 m

460.6 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 3.36 m2

RH:2.565 m

460.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 1
BF: 17.20 m2

RH: 2.565 m

460.2 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 10.69 m2

RH: 2.565 m

460.4 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 3.07 m2

RH:2.565 m

430.7 14.88+
14.79+

S  Carreau
W Carreau
P  Crépi

Séjour / Manger
BF: 58.89 m2

RH: 2.565 m

470.1 14.88+
14.79+

S  Dalles
M  Crépi
P  Béton

Chambre 1
BF: 13.99 m2

RH: 2.565 m

470.2 14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P Béton

WC
BF: 3.66 m2

RH:2.565 m

470.6 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

BF: 7.04 m2

RH: 2.565  m

470.5 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

470.3
14.88+
14.79+

S  Parquet
M  Crépi
P  Béton

Réduit
BF: 2.43 m2

RH:2.565 m

470.4 14.88+
14.79+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +17.35
OK FBr : +16.11
OK RBr :+16.07

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585 
OK RBr :+15.545 

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79 UK FSt : +15.35

OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79UK FSt : +15.35

OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075 
OK RBr :+14.79

offen ohne Blende
ab +2.27 ab FB
bis UK Decke

offen
ab +2.31 ab FB

bis UK Decke

offen ohne Blende
ab +2.27 ab FB

bis UK Decke

offen ohne Blende
ab +2.29 ab FB
bis UK Decke

Armoire bis + 2.27 ab FB
Blende ab +2.27 ab FB
bis UK Decke Armoire bis UK Decke

Hotte aspirante

Armoire bis
+2.28 ab FB

geschlossen
ab +2.28 ab FB
bis UK Decke

Monte charge pompiers 3
1100 x 2100 mm
1000 Kg
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Tour de
lavage

-

+41 44 444 17 17

-

A2

Date

impr.

1:150

CH - 8005 Zürich

-

Tel:

-

Elektro-Installationsfirmen

Nom

Index

-

Fax:

-

Date

N° projet

Date

Format

+41 44 444 17 18

-

Limmatstrasse 63

Vérif.

-

Verband Schweiz.

Dess.

info@vsei.ch

N° plan

Ech.

-

-

Plan d'ensemble 4e étage
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520.5
Réduit

530.5
Réduit

550.5
Reduit

570.5
Vestiaire
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520.6
Douche / WC

520.7
Bain / WC

530.6
Douche / WC

530.7
Bain / WC

540.6
WC

540.5
Douche / WC

550.7
Douche / WC
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Bain / WC
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Tour de
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510.7
Réduit

510.6
Couloir

510.8
Douche / WC

510.9
Bain / WC
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Réduit
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ArmoireArmoire Armoire

Monte-charge pompiers 1
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 2
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 3
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 4
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Achsen

Treppenhäuser

ext. Wände und ext. Achsen

Gesamt Rohmass

A.5 A.2 T.1 A.3 A.1 A.1 A.3 T.1 A.3 A.1 A.1 A.3 T.1 A.4 B.2 A.4 T.1B.2

A.5A.2A.10A.2A.2 A.11A.11

540.7
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WT
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OK 120cm aFB

OK 120cm aFB

TABS-distributeur

TABS-distributeur TABS-distributeur
TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur

OK 120cm aFB

Chambre 1
BF: 17.20 m2

RH: 2.565 m

510.3
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.16 m2

RH: 2.565 m

530.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.16 m2

RH: 2.565 m

560.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.16 m2

RH: 2.565  m

580.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Passage 1
BF: 11.61 m2

RH: 2.55 m

500.1
17.85+
17.73+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 1
BF: 11.14  m2

OK-OK 2.94 m

500.2
17.85+
17.85+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 2
BF: 11.61 m2

RH: 2.55 m

500.3
17.85+
17.73+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 2
BF: 11.10 m2

OK-OK 2.94 m

500.4
17.85+
17.85+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 3
BF: 11.61 m2

RH: 2.55 m

500.5
17.85+
17.73+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 3
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

500.6
17.85+
17.85+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 4
BF: 11.61 m2

RH: 2.55 m

500.7
17.85+
17.73+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 4
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

500.7
17.85+
17.85+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Réduit
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

530.5
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Bain/ WC
BF: 5.11 m2

RH: 2.565 m

570.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.28 m2

RH: 2.565 m

570.6
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Vestiaire
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

570.5
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.81 m2

RH: 2.565 m

520.2
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.63 m2

RH: 2.565 m

520.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.20 m2

RH: 2.565  m

520.6
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

520.4
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.11 m2

RH: 2.565 m

520.7$
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.17 m2

RH: 2.565 m

530.6
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.71  m2

RH: 2.565 m

530.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.12 m2

RH: 2.565 m

530.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

530.4
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.76 m2

RH: 2.565 m

530.2
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.32 m2

RH: 2.565 m

510.4
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.45 m2

RH: 2.565 m

510.9
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.30 m2

RH: 2.565 m

510.5
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 37.50 m2

RH: 2.565 m

510.2
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 2.46 m2

RH:2.565 m

510.8
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 10.51  m2

RH: 2.565 m

510.6
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.36 m2

RH:2.565 m

510.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.38 m2

RH:2.565 m

580.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 10.56 m2

RH: 2.565 m

580.6 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 1.60  m2

RH:2.565 m

580.9
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Bain/ WC
BF: 6.35 m2

RH: 2.565 m

580.10
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Loggia / Jardin d'hiver
BF: 9.02 m2

RH: 2.565 m

580.1 17.82+
17.73+

S  Latte en bois
M  Crépi
P  Crépi

BF: 37.64 m2

RH: 2.565 m

580.2
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.30 m2

RH: 2.565 m

580.4 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.32  m2

RH: 2.565 m

580.5 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

520.5
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.30 m2

RH: 2.565 m

560.4 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.32  m2

RH: 2.565 m

560.5 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Loggia / Jardin d'hiver
BF: 9.21 m2

RH: 2.565 m

560.1 17.82+
17.73+

S  Latte en bois
M  Crépi
P  Crépi

BF: 37.28 m2

RH: 2.565  m

560.2 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 9.21 m2

RH: 2.565 m

510.1
17.82+
17.73+

S  Latte on bois
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 11.02 m2

RH: 2.565 m

520.1 17.82+
17.73+

S  Latte en bois
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 10.83 m2

RH: 2.565 m

530.1 17.82+
17.73+

S  Latte on bois
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.13 m2

RH:2.565 m

560.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 10.87 m2

RH: 2.565 m

560.6
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 2.71 m2

RH:2.565 m

560.9
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Bain/ WC
BF: 5.56 m2

RH: 2.565 m

560.10
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.71  m2

RH: 2.565 m

540.2 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 58.89 m2

RH: 2.565 m

540.1
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 4.47 m2

RH: 2.565 m

540.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.85 m2

RH: 2.565 m

540.5
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565  m

540.4
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 13.73  m2

RH: 2.565 m

540.3
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.71  m2

RH: 2.565 m

550.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 11.02 m2

RH: 2.565 m

550.1 17.82+
17.73+

S  Latte en bois
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.57 m2

RH: 2.565 m

550.2
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.19 m2

RH: 2.565 m

550.6
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.16 m2

RH: 2.565 m

550.7
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

550.5
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

550.4
17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 15.12 m2

RH: 2.565 m

570.3 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 9.75 m2

RH: 2.565  m

570.1 17.82+
17.73+

S  Latte en bois
M  Crépi
P  Crépi

BF: 46.78 m2

RH: 2.565 m

570.2 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.64 m2

RH: 2.565 m

570.4 17.82+
17.73+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

WC
BF: 1.60 m2

RH:2.565 m

540.6 17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

560.8
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

580.8
17.82+
17.73+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
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OK FBr : +18.525 
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OK FBr : +18.525 
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OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
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OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
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OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

OK RSt :+20.39
OK RBr :+18.29

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 

UK FSt : +20.29
OK FBr : +18.525 
OK RBr :+18.485 
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offen
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offen
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620.5
Réduit

630.5
Réduit

650.5
Reduit

670.6
Vestiaire

620.7
Douche / WC

620.6
Bain / WC

630.6
Douche

630.7
Bain / WC

650.7
WC

650.6
Douche / Bain / WC

640.4
Réduit

670.7
Bain / Douche

670.8
WC

670.5
Korridor

670.9
Réduit

Tour de
lavage

Ve
sti

air
e

Tour de
lavage

610.6
Réduit

610.7
Couloir

610.8
Douche / WC

610.9
Bain / WC

660.6
Réduit

660.5
Couloir

660.8
WC

660.9
Bain / Douche / WC

Tour de
lavage

Tour de
lavage

Tour de
lavage

Tour de
lavage

Tour de
lavage

APPT. N° 6.1
4 1/2

APPT. N° 6.2
3 1/2

APPT. N° 6.3
4 1/2

APPT. N° 6.4
3 1/2

APPT. N° 6.5
3 1/2

APPT. N° 6.6
4 1/2

APPT. N° 6.7
3 1/2 APPT. N° 6.8

4 1/2
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660.7
Vestiaire
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5 
5 5 5 5 5 

5 5 5 

5 

5 5 

5 

5 5 

5 

5 5 5 5 5 5 

5 5 

680.4
Douche / WC

680.3
Réduit

680.5
WC

Monte-charge pompiers 1
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 2
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 3
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 4
1100 x 2100 mm
1000 Kg

A.5 A.2 T.1 A.3 A.1 A.1 A.3 T.1 A.3 A.1 A.1 A.3 T.1 A.4 B.2 A.4 T.1B.2Achsen

Treppenhäuser

ext. Wände und ext. Achsen

Gesamt Rohmass

A.5A.2A.10A.2A.2 A.11A.11A.10B.3A.1A.1B.3A.10B.3A.1A.1B.3A.10A.4B.1

Tour de
lavage

A.2 A.5

5 

25  cm Steinwolle

1

5 

OK 120cm aFB

OK 120cm aFB

OK 120cm aFB OK 120cm aFB

Armoire à miroir

Miroir

MiroirOK 120cm aFB

OK 120cm aFB

OK 120cm aFB

OK 201cm aFB

MF
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3c
m
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-D
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m

MF
-D
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m
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-D
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3c
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-D
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3c
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äm
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640.7
Bain / WC

640.6
Douche

5 

5 5 

Miroir

Miroir

OK 120cm aFB

OK 201cm aFB

OK 120cm aFB

OK 100cm aFB OK 120cm aFB

OK 100cm aFB

OK 100cm aFB

Miroir
OK 100 cm aFB

TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur
TABS-distributeur

TABS-distributeur

TABS-distributeur
TABS-distributeur

TABS-distributeur
OK 120cm aFB

RH
Rev.
Lü

Rev.
Lü

Rev.
Lü

OK 120cm aFB

Armoire à miroir

Chambre 1
BF: 17.20 m2

RH: 2.565 m

610.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.16 m2

RH: 2.565 m

630.4
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.16  m2

RH: 2.565 m

660.2
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Passage 1
BF: 11.25 m2

RH: 2.55 m

600.1
20.79+
20.67+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 1
BF: 11.14  m2

OK-OK 2.94 m

600.2
20.79+
20.79+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 2
BF: 11.25 m2

RH: 2.55 m

600.3
20.79+
20.67+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 2
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

600.4
20.79+
20.79+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 3
BF: 11.25 m2

RH: 2.55 m

600.5
20.79+
20.67+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 3
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

600.6
20.79+
20.79+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 4
BF: 11.25 m2

RH: 2.55 m

600.7
20.79+
20.67+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 4
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

600.8
20.79+
20.79+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Réduit
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

630.5
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.27 m2

RH: 2.565  m

670.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.25 m2

RH: 2.565  m

670.4
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 37.19 m2

RH: 2.565  m

670.2 20.76+
20.67+

S  Crépi
M  Crépi
P  Crépi

Loggia / Jardin d'hiver
BF: 9.21 m2

RH: 2.565  m

670.1 20.76+
20.67+

S  Parquet/Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Bain/ Douche
BF: 5.75 m2

RH: 2.565 m

670.7
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

WC
BF: 2.33 m2

RH:2.565 m

670.8
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 11.75  m2

RH: 2.565 m

670.5
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 2.63 m2

RH:2.565  m

670.6
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.13 m2

RH:2.565 m

670.9
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.57 m2

RH: 2.565 m

620.2
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.71 m2

RH: 2.565 m

620.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.23 m2

RH: 2.565  m

620.7
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

620.4
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.65 m2

RH: 2.565 m

620.6
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche
BF: 5.19 m2

RH: 2.565 m

630.6
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 1
BF: 12.65 m2

RH: 2.565 m

630.2
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.93 m2

RH: 2.565 m

630.7
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 2
BF: 13.84  m2

RH: 2.565 m

630.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 57.25 m2

RH: 2.565 m

630.1
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.42 m2

RH: 2.565 m

610.4
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain/ WC
BF: 5.43 m2

RH: 2.565 m

610.9
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 3
BF: 14.30 m2

RH: 2.565 m

610.5
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.47 m2

RH: 2.565 m

610.2 20.76+
20.67+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 2.59 m2

RH:2.565 m

610.8
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 10.51  m2

RH: 2.565 m

610.7 20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.36 m2

RH:2.565 m

610.6 20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

620.5
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 21.09 m2

RH: 2.565 m

660.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.78  m2

RH: 2.565 m

660.4
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 46.28 m2

RH: 2.565 m

660.1 20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 11.02 m2

RH: 2.565 m

620.1
20.76+
20.67+

S  Parquet/Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.13 m2

RH:2.565 m

660.6
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 5.02 m2

RH: 2.565 m

660.5
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

WC
BF: 1.65 m2

RH:2.565 m

660.8
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Bain / Douche / WC
BF: 6.75 m2

RH: 2.565 m

660.9
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565  m

640.4
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.71 m2

RH: 2.565  m

650.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Loggia
BF: 11.02 m2

RH: 2.565 m

650.1
20.76+
20.67+

S  Parquet/Carreau
M  Crépi
P  Crépi

BF: 47.57 m2

RH: 2.565 m

650.2
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 6.19 m2

RH: 2.565 m

650.6
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 4.33 m2

RH: 2.565 m

650.7
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

650.5
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

650.4
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 86.13 m2

RH: 2.565  m

680.1 20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.40  m2

RH: 2.565 m

680.2 20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 5.07 m2

RH: 2.565 m

680.4
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Carreau

Réduit
BF: 8.71 m2

RH: 2.565  m

680.3
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 2.47 m2

RH:2.565 m

680.5
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Carreau

Vestiaire
BF: 2.50 m2

RH:2.565 m

660.7
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

BF: 57.25 m2

RH: 2.565 m

640.1
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 12.65 m2

RH: 2.565 m

640.2
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 13.84 m2

RH: 2.565 m

640.3
20.76+
20.67+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 5.93 m2

RH: 2.565 m

640.7
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche
BF: 5.19 m2

RH: 2.565 m

640.6
20.76+
20.67+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

UK FSt : +23.23
OK FBr : +21.465 
OK RBr :+21.425 

UK FSt : +23.23
OK FBr : +21.465 
OK RBr :+21.425 

UK FSt : +23.23
OK FBr : +21.465 
OK RBr :+21.425 

UK FSt : +23.23
OK FBr : +21.465 
OK RBr :+21.425 
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OK RBr :+21.425 
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OK RBr :+21.425 UK FSt : +23.23

OK FBr : +21.465 
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Umluftbetrieb

offen ohne Blende
ab +2.28 ab FB

bis UK Decke

offen ohne Blende
ab +2.28 ab FB
bis UK Decke offen ohne Blende

ab +2.28 ab FB
bis UK Decke Abluft
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780.9
Bain / Douche / WC

780.8
Douche / WC770.5

Couloir

770.7
Douche / WC

770.8
Bain / WC

770.6
Réduit

780.7
Réduit

760.7
Couloir

760.9
Bain / WC

760.8
Douche / WC

760.6
Réduit

750.5
Couloir

750.8
Bain / WC

750.6
Réduit

H3
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40

Vestiaire Vestiaire

Lava-linge Vestiaire

780.5
VestiaireTour de

lavage

15121052 20177

WHG Nr. 7.1
4 1/2

WHG Nr. 7.2
3 1/2

WHG Nr. 7.3
4 1/2

WHG Nr. 7.4
3 1/2

WHG Nr. 7.5
5 1/2

WHG Nr. 7.6
5 1/2

WHG Nr. 7.7
5 1/2

WHG Nr. 7.8
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1100 x 1400

EI30 EI30 EI30 EI30

Fläche bishiergemessen

Zo
ne

 m
on

tan
te

Zo
ne

 m
on

tan
te

Zo
ne

 m
on

tan
te

Zo
ne

 m
on

tan
te

HFL

A

B

5 

5 5 5 

5 5 5 

5 5 

5 

5 5 5 5 5 5 5 
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Absatz 2.50cm

Achsen

Treppenhäuser

ext. Wände und ext. Achsen

Gesamt Rohmass

Monte-charge pompiers1
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 2
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 3
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Monte-charge pompiers 4
1100 x 2100 mm
1000 Kg

740.7
Bain / WC

5 

5 5 

740.6
Douche / WC

5 5 5 5 5 

740.5
Réduit

A.5 A.2 T.1 A.3 A.1 B. 2 A.4 T.1 A.3 A.1 A.9 A.8 T.1 A.8 A.8 T.1 A.3 A.22A.9 A.9

A.1 A.13 A.16 A.18 A.26 A.25 A.1 A.18A.17B.3 A.9

Armoire

750.7
Douche / WC

720.4
Vestriare

Tour de
lavage

710.6
Réduit 2

710.8
Douche / WC

710.9
Bain / WC

5 5 

5 

A.1B.3A.10A.4B.1

5 

OK 120cm aFB
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Couloir
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730.7
Vestiaire

730.6
Couloir

730.9
Réduit

730.10
Bain / Douche / WC

730.8
WC

5 

5 5 

5 5 

5 

TABS-distributeur TABS-distributeur
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Tableau Tableau

1100 x 1400

Tableau Tableau
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5 

710.4
Réduit 1

710.7
Vestiaire

720.6
Réduit

720.5
Couloir

720.8
Douche / WC

720.7
Bain / WC

5 

5 5 

OK 120cm aFB OK 120cm aFB

5 5 

1

A.24A.10A.24

780.6
Korridor

Nischen vorsehen
UK+1.40   OK+1.75

OK 120cm aFB

Armoir à mirior

Armoir à mirior

ke
in 

St
ur

z

ke
in 

St
ur

z

9 13118 1431 4 6 121052 7

75*90
OK Mauer = 1.20 afB

5 

OK Vorwand = 1.20 afB OK Vorw. = 2.20 afB

Passage 4
BF: 11.25 m2

RH: 2.35 m

700.7
23.73+
23.61+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 4
BF: 11.10 m2

OK-OK 3.13 m

700.8
23.73+
23.73+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Chambre 3
BF: 9.95 m2

RH: 2.565 m

780.3 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 4
BF: 14.15  m2

RH: 2.565 m

780.4
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 10.44 m2

RH: 2.565 m

780.5
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 18.18 m2

RH: 2.565 m

780.6
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 3.81 m2

RH:2.565 m

780.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Bain/Douche/ WC
BF: 14.89  m2

RH: 2.565 m

780.9
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 8.03 m2

RH: 2.565 m

770.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 11.74  m2

RH: 2.565 m

770.5
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 4.66 m2

RH: 2.565 m

770.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 4
BF: 12.09  m2

RH: 2.565 m

770.4
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 6.07 m2

RH: 2.565  m

770.6
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 19.66 m2

RH: 2.565  m

770.2 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 26.86 m2

RH: 2.565 m

770.1
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 15.89 m2

RH: 2.565  m

770.3
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Passage 3
BF: 11.25 m2

RH: 2.55 m

700.5
23.73+
23.61+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 3
BF: 11.14 m2

OK-OK 3.13 m

700.6
23.73+
23.73+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 2
BF: 11.25 m2

RH: 2.55 m

700.3 23.73+
23.61+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 2
BF: 11.14 m2

OK-OK 3.13 m

700.4
23.73+
23.73+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 1
BF: 11.25 m2

RH: 2.35 m

700.1
23.73+
23.61+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 1
BF: 11.10  m2

OK-OK 3.13 m

700.2
23.73+
23.73+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Réduit 2
BF: 2.37 m2

RH:2.565 m

710.6
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 6.68 m2

RH: 2.565 m

750.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 13.35 m2

RH: 2.565 m

750.5
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 7.96 m2

RH: 2.565 m

750.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 5
BF: 12.76 m2

RH: 2.565 m

750.3
23.70+
23.61+

B  Parquet
W Crépi
D  Crépi

Réduit
BF: 6.02 m2

RH: 2.565 m

750.6
23.70+
23.61+

S  Dalles
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 24.82 m2

RH: 2.565 m

750.2 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 16.57 m2

RH: 2.565 m

750.1 23.70+
23.61+

S  Tapis
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 4
BF: 15.63 m2

RH: 2.565 m

750.4
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 4.38 m2

RH: 2.565 m

760.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 16.54 m2

RH: 2.565 m

760.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 7.39 m2

RH: 2.565  m

760.9
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Chambre 4
BF: 12.92 m2

RH: 2.565 m

760.4
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 6.39 m2

RH: 2.565 m

760.6
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 11.23 m2

RH: 2.565 m

760.2 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 15.12 m2

RH: 2.565 m

760.3
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 5
BF: 16.69 m2

RH: 2.565 m

760.5
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 13.10 m2

RH: 2.565  m

760.1
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.71 m2

RH: 2.565 m

740.3
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 58.89 m2

RH: 2.565 m

740.2
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

740.4
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 6.39 m2

RH: 2.565 m

740.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 3.99 m2

RH: 2.565 m

740.6
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565  m

740.5
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 14.42 m2

RH: 2.565 m

710.2
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.30 m2

RH: 2.565  m

710.3
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Séjour/Manger/Cuisine
BF: 56.88 m2

RH: 2.565  m

710.1 23.70+
23.61+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Réduit 1
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

710.4
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

720.4
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Bain/ WC
BF: 5.02 m2

RH: 2.565 m

710.9
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 3.47 m2

RH:2.565 m

710.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Couloir
BF: 13.49  m2

RH: 2.565 m

710.5
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.57  m2

RH: 2.565 m

730.3 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 7.55 m2

RH: 2.565 m

730.4 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 14.75 m2

RH: 2.565 m

730.5 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 40.68 m2

RH: 2.565 m

730.2
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 1.80  m2

RH:2.565 m

730.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 12.63 m2

RH: 2.565  m

730.6
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Bain / Douche / WC
BF: 8.75 m2

RH: 2.565  m

703.10
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

WC
BF: 3.01 m2

RH:2.565  m

730.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 11.29 m2

RH: 2.565 m

780.1 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 7.01 m2

RH: 2.565 m

780.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 9.52 m2

RH: 2.565  m

780.2 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Vestiaire
BF: 3.02 m2

RH:2.565 m

710.7
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 13.61 m2

RH: 2.565 m

720.2
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 13.63 m2

RH: 2.565  m

720.3
23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

BF: 46.15 m2

RH: 2.565 m

720.1 23.70+
23.61+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 14.18 m2

RH: 2.565  m

720.5
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.57 m2

RH:2.565 m

720.6
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Bain / WC
BF: 4.95 m2

RH: 2.565 m

720.7
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Douche / WC
BF: 1.96 m2

RH:2.565 m

720.8
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Carreau
P  Crépi

Réduit
BF: 3.33 m2

RH:2.565 m

730.9
23.70+
23.61+

S  Carreau
M  Crépi
P  Crépi
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WC Invités

870.3
WC Invités
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860.3
WC Invités

Ascenseur interne

Appartement N° 7.5 - 5 1/2

Appartement N° 7.6 - 5 1/2

Appartement N° 7.7 - 5 1/2

Appartement N° 7.8 - 5 1/2

Réduit +27.69 Réduit +26.835 Réduit +27.69

EI30 EI30

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

5 

A.15 A.15 A.26

Trappe d'accès
toiture

Horizontalmarkise
auf ganzer Breite

EI30

Zo
ne

 m
on

tan
te

HFL

A.23B.3A.10

5 

5 

Trappe d'accès
toiture

5 

5 

5 

5 

5 

A.20

Appartement N° 8.1
5 1/2

810.10
Dusche / WC

810.11
Douche / WC

5 

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB

TA
BS

-ve
rte

ile
r

Tableau Tableau

1100 x 1400

OK 220cm aFB

Cloison légère

Cloison légère

5 5 

8 9

880.3
WC Invités

5 5 

1100 x 1400

HFLHFL

Paroi placoplâtre
Réfrigérateurs à vin

5 

EF
C

TV

GIS

Passage 2
BF: 8.44 m2

RH: 2.55 m

800.3 26.88+
26.74+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 3
BF: 2.50 m2

RH:2.835 m

800.5
26.86+
26.74+

S Dalles
MBéton apparent
P Béton apparent

Passage 4
BF: 2.50 m2

RH:2.835 m

800.7
26.86+
26.74+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Passage 1
BF: 7.75 m2

RH: 2.835 m

800.3 26.86+
26.74+

S  Dalles
M  Béton apparent
P  Béton apparent

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.135 
UK FSt : +29.125 

UK RSt : +29.135 
UK FSt : +29.125 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535 
OK RBr :+27.495 

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +24.405 
OK RBr :+24.365 

Cage d'escalier 1
BF: 11.14 m2

RH: 3.47 m

800.2
26.86+
26.86+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Terrasse
BF: 31.05 m2

RH: 2.84 m

810.1 26.83+
26.74+

S  Dalles
M  Crépi
P  Crépi

BF: 11.14  m2

RH: 3.47 m

800.4
26.86+
26.86+

B  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 3
BF: 11.14 m2

RH: 3.47 m

800.6
26.86+
26.86+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

Cage d'escalier 4
BF: 11.14 m2

RH: 3.47 m

800.8
26.86+
26.86+

S  Béton
M  Béton apparent
P  Béton apparent

BF: 57.14 m2

RH: 2.835 m

850.1
26.83+
26.74+

S  Parquet en chêne
M  Crépi
P  Crépi

BF: 33.65 m2

RH: 2.84 m

850.4 26.83+
26.74+

S  Ardoise foncé
M  Crépi
P  Crépi

BF: 56.41 m2

RH: 2.835 m

870.1
26.83+
26.74+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Terrasse
BF: 33.65 m2

RH: 2.84 m

870.4 26.83+
26.74+

S  Plancher bois
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 3.65 m2

RH:2.835 m

810.11
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Terrasse
BF: 31.13 m2

RH: 2.84 m

810.9 26.83+
26.74+

S  Plancher bois
M  Crépi
P  Crépi

Cuisine
BF: 15.64 m2

RH: 2.835  m

850.2 26.83+
26.74+

S  Parquet en chêne
M  Crépi
P  Crépi

Invités WC
BF: 1.42 m2

RH:2.835 m

850.3
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 1.97  m2

RH:2.835 m

850.5
27.61+
27.58+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Cuisine
BF: 14.29 m2

RH: 2.835 m

860.2
26.83+
26.74+

S  Parquet en chêne
M  Crépi
P  Crépi

Invités WC
BF: 1.41  m2

RH:2.835  m

860.3
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 1.58  m2

RH:2.835 m

860.5
26.83+
26.74+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

BF: 57.18 m2

RH: 2.835 m

860.1
26.83+
26.74+

S  Parquet en chêne
M  Crépi
P  Crépi

Terrasse
BF: 33.65 m2

RH: 2.84 m

860.4 26.83+
26.74+

S  Plancher bois
M  Crépi
P  Crépi

Invités WC
BF: 1.59 m2

RH:2.825 m

880.3
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 3.38 m2

RH:2.825 m

880.5
26.83+
26.74+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Cuisine
BF: 13.69 m2

RH: 2.835 m

870.2
26.83+
26.74+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Invités WC
BF: 1.49  m2

RH:2.835 m

870.3
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Réduit
BF: 1.80 m2

RH:2.00 m

870.5
27.61+
27.58+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

Terrasse
BF: 31.12 m2

RH: 2.83 m

880.4 26.83+
26.74+

S  Plancher bois
M  Crépi
P  Crépi

Chambre 3
BF: 13.77 m2

RH: 2.835 m

810.6 26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Bain / Douche / WC
BF: 11.43 m2

RH: 2.835 m

810.10
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Chambre 4
BF: 11.82 m2

RH: 2.835 m

810.7 26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Chambre 2
BF: 17.43 m2

RH: 2.835 m

810.5 26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Couloir
BF: 15.72 m2

RH: 2.835 m

810.8
26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Chambre 1
BF: 16.84 m2

RH: 2.835 m

810.4 26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Séjour / Manger
BF: 54.74 m2

RH: 2.835 m

810.2 26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P Baswaphon

Cuisine
BF: 14.59 m2

RH: 2.835 m

810.3 26.83+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Bain / Douche / WC
BF: 12.79 m2

RH: 2.785 m

820.7 26.85+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Entrée / Couloir
BF: 12.48 m2

RH: 2.785  m

820.1
26.85+
26.74+

S  Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Douche / WC
BF: 6.90 m2

RH: 2.785 m

820.8
26.85+
26.74+

S  Carreau
M  Carreau / Crépi
P  Crépi

Buanderie
BF: 1.56  m2

RH:2.785  m

820.9
26.85+
26.74+

M
P

Vestiaire
BF: 10.38 m2

RH: 2.785 m

820.10
26.85+
26.74+

 Parquet
M  Crépi
P  Crépi

Cuisine
BF: 13.48 m2

RH: 2.825 m

880.2 26.83+
26.74+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi

BF: 49.76 m2

RH: 2.825 m

880.1 26.83+
26.74+

S  Parquet / Carreau
M  Crépi
P  Crépi
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Terrasse Terrasse

Séjour / Manger Séjour / Manger Séjour / Manger

Séjour / Manger

Cage d'escalier 2

Ascenseur interne

-

+41 44 444 17 17

-

A2

Date

impr.

1:150

CH - 8005 Zürich

-

Tel:

-

Elektro-Installationsfirmen

Nom

Index

-

Fax:

-

Date

N° projet

Date

Format

+41 44 444 17 18

-

Limmatstrasse 63

Vérif.

-

Verband Schweiz.

Dess.

info@vsei.ch

N° plan

Ech.

-

-

Plan d'ensemble 8e étage

Eventlocation
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